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« Co nalety do osprzetu instalacyjnego?

_ Rodzaje osprzetu
4 | do instalacji
elektrycznych

Jak =3 zbudowane i do czego stuza urzadzenia osprzetu instalacyjnego?

+ Jakie stosuje sie faczniki reczne?

Podziat osprzetu instalacyjnego
Elektrycany osprzet instalacyjny to duza
grupa urzgdeen shuggeych do monlazu,
taczenia 1 ochrony przewodow elektrycz-
nych przed uszkodzeniami mechanicany-
mi wynikajacymi z uzytkowania instalacii
i pomieszezefl, w ktdrych te instalacje sie
znajduja. Do osprzetu zalicza sie rownie
aparaturg elekirycany, za pomocy kidrej
przviacza sie i steruje pracyg odbiornikow
energii elektryczney.
Osprzet montazowy shuzy do umocowa-
nia oraz prowadzenia przewodu w insta-
lacji. Naleza do niego:

uchwyty mocujace,

listwy elektroinstalacyine,

korytka instalacyjne,

kanaty kablowe,
Osprzet stuzaey do faczenia pozwala na
wykanywanie odgalezien oraz previacza-
nie przewodow w puszkach i na tablicach
rozdzielczych. Zalicza sie do niego:

puszki instalacyjne odgaleine (odga-

tezniki),

zhyczki przewodowe,

listwy zaciskowe,

zaciski tablicowe 1 instalacyjne.
Osprzet ochronny stanowiy rdZnego typu
rury, wewnatrz kidrych prowadzone sg
przewody. Mogy to byd:

rury stalowe,

rury winidhirowe sztywne 1 metkie (peszle),

rury termokurczliwe.

Fr::gﬂ'wm instalpeyn w listwach elektro-
instalacvinych
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Budowa osprzetu instalacyjnego
Listwy elektromstalacyjne uldadane s34

przy podiodze lub na $cianie. Pozwalajy

one na prowadzenie wigkszej liczby prze-
woddw, do ktérych dostep uzyskuje sie

po zdjeciu pokrywy. Czesto stanowiy ele-
ment wykoriczeniowy podlogi, a gniazd-

ka wiyczkowe montuje sig tuz nad nimi. =
Przyldad instalacji wykonane] z listwami '
i lacznikami przedstawia rysunck 3.1

Korytko kablowe 70x40 mm

Korytka kablowe maja podobng konstruk-
cie do listew, ale ze wzgledu na duze roz-
miary mozna w nich umiescic wiekszg
liczhe przewodow. Stosowane sg w bu-
dynkach przemystowych oraz pomiesz-
wzeniach uzytkowych niemieszkalnych.
Przykladowe korytko pokazano na rysun-
m 3.2.

Korytka i listwy elektroinstalacyjne moga 4
med rozne wymiary, ktore stosuje sic |
@ zaleznosci od przekroju i liczby pro-

padzonych przewodéw. Na rysunku 3.3

“mrzedstawiono kilka wymiardw takich ko- - . x
k.

o iy, klamry i elementy mocujg-
= shuzg do przymocowania przewodow =
gz rur i listew elektroinstalacyjnych. l

erykladowe uchwyty mocujgce przewo-
przedstawiono na rysunku 3.4.

szl instalacyjne (rozgatedniki) sq in-
gralnym elementem  instalacji  elek-
peznej. Wewnglrz nich wykonuje sig
gczenia przewodow 1 rozpalezienia
zaleznoéc od sposobu prowadzenia
pewodGw wyTOZnia sie roZznepo todzaju

o €}

gatesniki, w ktorych umieszeza sie za- = § ;’ﬁ -

3 biczace przewody. (¢
fczgee przewody =

Korvtka eleltroinstalacyine

-

Uchwyty mocujgce



Puszki instalacyjne

Przewody oy sig w puszkach za pomoca zaciskow lub zlaczek. Do najezedcie] stosowa-
nych nalezy zaciski i zlgezki gwintowe, listwy zaciskowe oraz zaciski instalacyine WAGO.
Wybor polyczenia zalezy od osoby wykonujgeej instalacje, ale powinna ona uwzgledniad
przekrd] i liczbe faczonych przewodow oraz wielkosc puszki,
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fye 10 Listwa zaciskowa srubowa 2,5 mmé32 A stosuwana w puszkach

Mew 17 Listwa zaciskowa stubowa do szat 1 rordzielne

K.

34 Zlaczka samozaciskowa WAGO do przewoddw dritewych a) dwuzaciskowa, by pigcioza-

b)
1
0 Zlaczka samozaciskowa WAGO do fow 110 Zhaczka samozaciskowa WAGO i '
sddw gietkich do tgczenia preewoddw jednodritowych ,

i gictkich
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Przyklad zamontowania slgezek srubowych wszatie rozdzielcze

Przewody czesto prowadzi sie w rurach instalacyjnych, ktore stanowia ich dodatkows

ochrong. Najpowszechnie] stosowane s3 rury winidurowe gietkie (peszle) umoliwiajgee
tworzenie tukow bez keniecznosci montazu kolanek, jak to ma miejsce w przypadku rur




alowych czy winidurowych stalych. Pro-
skuje sie kilka rodzajow rur gietkich:
: rojone, bezhalogenowe, niepalne, Nie-
Bre z nich wyposazone s3 w pilot shuzg-
do weiggania przewoddw.

astalacyjne taczniki reczne

. Sy ; FE— { =

gerne laczniki elekiryerne stuzg do za- o m
Erania, wyljezania lub  przelaczania e

woddw  elekiryeznych. W instalacji

ek ryczne] sterujg pracy odbiornikow

gtrveznych, najczescie]  odwietlenio- i1 Rurka karbowana i zhyczka rurows

th. Zaliczane s3 do grupy feznikow

owych. Nacisnigele klawisza sterujacego zmienia polozenie ruchomych stykow,
sdukuje sic wiele odmian lycznikow réznigeych sig ksztattem, kolorystyka, sposobemn
atazi oraz zasadg dziatania. Mozna je stosowad do wszystkich rodzajéw instalacii.
froznia si¢ faczniki:

sdno- | wielobiegunowe — umozliwiajg faczenie i preefaczanie w jednym lub wielu ob-
pdach;

Swiecznikowe (grupowe) — preeznaczone sa gléwnie do Zyrandoli; pozwalaja ez kilka
OO AT,

schodowe — uzywa si¢ ich do sterowania odwietleniern z dwéch micjsc;

Fzyiowe — umicszezane 53 pomigdzy lacznikami schodowymii; porwalajy na sterowa-
e oswietleniem z wielu miejse;

prelowe - Keza dwa oddzielne obwody, uniemozliwiajge ich wspdlna prace;

srzyciski — wyposazone 53 w sprezyne powodujgca samoczynny powrot do pozycji wyj-
Sciowe] poich puszczeniu.

s SURCRCIT SN =N

A1 5 Lgczniki reczne klawiszowe

Bna grupe stanowiy faczniki wiykewe skiadajgee si¢ 2 gniazda wiyezkowego i wiyce-
dh zadaniem jest przylyezanie do sieci odbiornikéw ruchomych. Budowa lacznikéw
wwych uniemozliwia dotknigcie czeéci bedacych pod napigeicm, a takze zetkniecie
_ ochronnego urzgdzenia z przewodem fazowym gniazdka. Wyréznia sie gniazda ze
em ochronnym i bez oraz dwa-, trdj-, cztero- i pieciobiegunowe,

&




K I Griazdo dve, 117 Gniazda wiyczkowe pojedyncze | podwajne ze stykiem
wivczkowe hez styvku ochronnym i obudows 117 44
ochronnego

v s Gniazda wivczkowe z fjcznikiem klawiszowym w jedne] ramce

SPRAWDZ SWOJA WIEDZE

1. Co to jest osprzet elektroinstalacyjny?

' Co zalicza sie do osprzetu elektroinstalacyjnego?
Do czego stuzg puszki instalacyjne”

4, Do czego stuza faczniki recene?

5. Wymien rodzaje hycenikéw wiykowych.

f3 SPRAWDZ SWOJE UMIEJETNOSCI

Podczas zajed polacz przewody w puszkach za pomoca zigczek srubowych i samoza-
ciskowych.

2. Zidentylikuj zaslosowany wwybranym pomicszczeniu osprzet instalacyjny oraz okresl
sposdb polaczenia przewodow.




; 2 Dobér osprzetu
J.£. instalacyjnego

BADNIEN!A
=ym nalezy sie kierowac przy doborze osprzetu?

or osprzetu elektrycznego do instalacji
sliowo wykonana instalacia elektryezna powinna byé bezpieczna, funkcjonalna, nie-
Mina i estetyczna, a joj moderiizacja nie moze sprawiac trudnogci. Na rynku znajduje
Bele rodzajéw osprzetu instalacyjnego, roznigeych sie ksetaltem, sposobem montazu
motorystyka.
@oborze osprzetu elektrycznego nalezy kierowad sie wzgledami technicznymi, funk-
slmymi | estetycznymi. W pierwsze] kolejnogei dopasowujemy go do sposobu wikona-
falacji (podtynkowa, wiynkowa, natynkowa), iej parametrow technicznych (napiecie
monowe, prad obcigienia) oraz warunkdw pracy instalagji {pomieszczenia ogiine,
e itd ). Nastepnym krvterium doboru osprzelu jest funkcjonalnesé i estetyka. Pra-
pwo wykonana instalacia nic Iylko musi bezpiccenie dostarczad energie elektryczng
@biornikaw, ale powinna réwnie? utatwiad korzystanic « roznepo rodzaju urzadzen
eycznych oraz w miare mozliwodcl wspdlgrac z wyslrojem wnetrza,
Bcenci oferuja osprzet, ktory mozna Bezye w dowolne kombinade zaspokajajace
ssthic potrzeby wzythownikaw, np. gniavda wiyczkowe dziek] odpowiednim ramkom
B obshugiwad telefony, komputery | riv.

SPRAWD?Z, SWOjlA Wi EDZE
Caym nalezy si¢ kierowad przy doborze os przetu instalacyjnego?
BPRAWDZ SWOJFE UMIEJETNOSCI

Dkres] paramelry elekiryczne gniazd i fycznikédw rastosowanych w wybrane] sali lek-

L BN




) 2 Rodzaje narzedzi
.0  elektromonterskich

v Jak dzieli sie narzedzia elektromonterskie?
« Jakie s3 podstawowe narzedzia elektromonterskie?

Podziat narzedzi elektromonterskich

Prace montazowe, konserwacyjne i kontrolno-pomiarowe wymagaja odpowiednich na-
rzedzi elektromonterskich, Dobér narzedzi zalezy od sposobu wykenania instalacji oraz
urzgdzen elektrycznych 1 osprzetu instalacyjnego. Narzedzia muszg byc uzywane zgod-
nie z ich przeznaczeniem i instrukcjg obstugl. Przed rozpoczediem jakichkolwiek prac
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Nie wolno uzywad narzedzi niesprawnych lub
uszkodzonych.

Narzedzia elektrormonterskie mogna podzielic na:

s [ECETE,

s POMILrowe,

+ elektronarzedzia.

Podstawowe narzedzia elektromonterskie

A to przede wszystkim rdinego rodzaju szezypee, za potmocy
ktarych przecina sie, zgina i formuje przewody oraz ich koncowki. Naleza do nich szczyp-
ce plaskie, uniwersalne, boczne, okrggle i shuzace do raciskania koricowek.

Szczypee uniwersal- Szezypee boczne Szezypee do
|| ne (kombinerki) saciskania koncowek {tuleyek)

Do narzedzi recznych naless rownies Sciggacze izolacjl pozwalajgce na obribke przewo-
déw o roznych przekrojach bez uszkodzenia zyly.




